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VEDTAK - HELSEVERNGODKJENNING AV YTREBYGDA SKOLE ETTER
FORSKRIFTOMMILJØRETTETHELSEVERNIBARNEHAGER OGSKOLER M. V.

Vi viser til tidligere korrespondanse inkludert søknad om helseverngodkjenning av Ytrebygda
skole og vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av 23.11.11.

Ytrebygda skole er en kommunal ungdomsskole med tilhørende idrettsbygg beliggende i
Blomsterdalen, Ytrebygda bydel. Skolen ble oppført i 1973 og idrettsbygget i 1974.
Idrettsbygget består av undervisningsareal, helsestasjon, gymsal og svømmehall.

Det har de siste tre årene vært gjennomført store rehabiliteringsarbeider ved skolen.
Bygningen har fått ny fasade og taktekking, de fleste ytterdører og vinduer er skiftet,
skolekjøkkenene er skiftet/oppgradert, himlinger er skiftet, det er satt inn nye elektriske ovner
og belysning samt at elevtoaletter, dusjer, garderober og svømmehall er utbedret. I tillegg har
skolen fått nytt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, nytt elektrisk anlegg,
teknisk anlegg og oppgradering av brannanlegg. Alle lekkasjer er utbedret, råteskader er
fjernet.

Det har vært gjennomført flere befaringer ved skolen. Sist befaring ble foretatt 09.09.11.
Tilstede var rektor Hjørdis Østerbø, Geir Knudsen, Bård Klepsland, Rune Andersen, Arve
Åsnes, Anja Dalaker fra BKB, prosjektleder Gunhild Suldal fra Rambøll og Elisabeth Samset
fra Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

Søknad
Det søkes nå om helseverngodkjenning for Ytrebygda skole.
Skolen har 16 klasserombaser, 7 grupperom og 12 spesialrom som inkluderer naturfag,
tekstilforming m/lager, keramikk, tre/metallsløyd med birom, sang/musikk, 2 skolekjøkken,
mediatek, 2 datarom, gymsal og svømmehall. I tillegg har skolen et stort og et lite auditorium.
Det er i dag ca. 500 elever ved skolen. Tomteareal er oppgitt å være 31950 m2.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.



Skolen er delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede ved at det er tilrettelagt med handicap
toalett, stellemuligheter og 3 rom med teleslynge. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og
skolen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

INTERNKONTROLL
Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift
planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m. v., jf§ 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid
Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at
det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens
inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av
eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rntiner og utstyr barnehagen har for
håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf§ 14.
Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 22.11.11.

Inneklima
Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå
(< 100 Bq/rrr'). Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bmksområde og
årstidsvariasjonene, jf§ 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf§ 18.
Skolen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan skolen arbeider systematisk for et godt
inneklima. Inneklimaplan er mottatt 22.11.11.

Rengjøring og vedlikehold
Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter
hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet
som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen
må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf§ 13.
Renholdsplan er mottatt 20.11.11.

Det forutsettes at de overnevnte planer er oppdatert og tilgjengelig ihht.
internkontrollforskriften.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og
begrunnelse, jf lov om helsetjenesten i kommunene § 3-5.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m. v. § 6 gis Ytrebygda skole helseverngodkjenning.
Elevgrupperingen / klassestørrelsen må tilpasses slik at elevene får et tilfredsstillende
inneklima og arealnormen på minimum 2- 2,5 m2 må etterleves.

Frist for tilbakemelding på at radonnivået er under I 00 Bq/m'' settes til 01.03.12.



Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om
helsetjenesten i kommunene§ 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via
Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage
er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Etat for helsetjenester
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Sonja M. Skotheim

Avdelingsleder, Miljørettet helsevern
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Elisabeth Samset
ovenngemør

Likelydende brev er sendt til Bergen Kommunale Bygg

Kopi:
Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen


